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Johtosuunnitelma

Giga Vaasa Ratavallinkatu

Tasokoordinaatisto ETRS-GK22. Korkeusjärjestelmä N2000

WSP
Yrttipelontie 10
90230 Oulu, puh. 0207 864 12

Muutos Pvm. Suunn. Erittely

vl Huoltokatu-Yrittäjänkatu

S.Pensas

1:500 a-2247/10

3.5.2024

Hv 200 PP/k-SN8
Ritiläkaivojen purkuputkien koot:

MERKINTÖJEN SELITYKSET

rakennettu / suunniteltu hulevesiviemäri

tarkastuskaivo

rakennettu / suunniteltu jätevesiviemäri

rakennettu / suunniteltu vesijohto

ritiläkaivo, hulevesi

hylättävä
tulppaus


